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Übergabebericht + Prüfprotokoll Nr.   Auftrag Nr.   
Auftraggeber (Kunde) 

Max Muster 
Elektroinstallationsbetrieb  (Auftragnehmer) 

S-ETECH Söldner Karl-Heinz 
Wirtsfeld 23 
94104 Witzmannsberg / Enzersdorf 

Anlage: UV OG 

 

EVU: Bayernwerk Netzspannung (V): 230/400V Schaltungsunterlagen übergeben    [  ] 

Netz:             [ ] TN-C         [ ] TN-S          [ ] TN-C-S           [X] TT           [ ] IT Übergabebericht + Prüfprotokoll 

Zähler-Nr :  Zählerstand:  wurden übergeben [X] 
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Gemäß Übergabebericht 
elektrische Anlage 
funktionsfähig übernommen 
 

Auftraggeber:  
 
Ort: Fürstenstein     Datum: 01.04.2018 

 
 
 
____________________________________ 
Unterschrift 
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Prüfprotokoll Nr. 
  

Auftrag Nr. 
  

Gebäude Nr. 
  

 
Grund der Prüfung 

Verwendete Meßgeräte nach DIN VDE 0413 
Fabrikat                          Typ 

Prüfung durchgeführt nach 
[  ] UVV ”Elektrische Anlagen und Betriebsmittel” (BGV A3) 
[X] DIN VDE 100 T. 600 
[  ] DIN VDE 0829 / EN 50090 

[  ] Neuanlage 
[X] Erweiterung 
[X] Änderung 
[  ] Instandsetzung 
[  ] Wiederholung 

[X] GOSSEN-Metrawatt  PROFITEST MXTRA  
[  ] Amprobe Combitest 2019 
 
[  ] ___________________________________ 

Besichtigung 
[X] Richtige Auswahl der Betriebsmittel 
[X] Schäden an Betriebsmitteln 
[X] Schutz gegen direktes Berühren 
[  ] Sicherheits-Einrichtungen 
[  ] Brandschottung 
[  ] Wärmeerzeugende Betriebsmittel 

Erprobung:        Bemerkungen: 
[X] Funktion der Schutz- und Überwachungseinrichtungen 
[X] Rechtsdrehfeld der Drehstromsteckdosen 
[  ] Funktion der Starkstromanlage 
[  ] Drehrichtung der Motoren 
[  ] Funktion der Installationsbus-Anlage EIB 
[  ]  

[X] Zielbezeichnung der Leitungen im Verteiler 
[X] Leitungsverlegung 
[  ] Kleinspannung mit sicherer Trennung 
[  ] Schutztrennung 
[  ] Schutzisolierung 
[X] Hauptpotentialausgleich 
[  ] Zusätzlicher (örtlicher) Potentialausgleich 
[  ] Anordnung der Busgeräte im Stromkreisverteiler 
[  ] Busleitungen / Aktoren 

Messung: 

Erdungswiderstand   RE      _______________       

Durchg. Schutzleiter / Pot.-ausgleich RLO   _______________      

Standortisolation   ZST   _______________    
Durchg.t / Polarität der Busleitungen [  ] 

Isolationswiderstand der Busleitungen [  ]   M 
 
Messdatum:    01.04.2018 

Str.- Ort / Anlageteil Leitung/Kabel Überstromschutzeinrichtung  Fehlerstromschutzeinrichtung Netz 
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Prüfergebnis:  
[X] Mängelfrei 

   [X] Prüfplakette im Stromkreisverteiler 
eingeklebt 

Nächster  Prüfungstermin:  

Prüfer Name in Druckbuchstaben 
Söldner Karl-Heinz 

[X] Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik 
[  ] Die elektrische Anlage ist bis zum                     ordnungsgemäß instandzusetzen 
 

Unterschrift Prüfer:   
 
_________________________________________________________ 
 
Ort: Fürstenstein                                  Datum: 01.04.2018                         

Unterschrift Verantwortlicher Unternehmer: 
 
_________________________________________________________ 
 
Ort:                                                                       Datum:                            

 


